
Nº de 

análises

Coliformes 

Totais

Escherichia 

Coli

Nº de 

análises
Cor Turbidez  pH 

Cloro 

Residual
 Flúor

Jan 8 Negativo Negativo 256 2,6 0,41 7,04 1,33 0,84

Fev 8 Negativo Negativo 237 3,3 0,61 7,14 1,26 0,83

Mar 8 Negativo Negativo 240 2,6 0,57 7,18 1,24 0,81

Abr 8 Negativo Negativo 240 2,5 0,55 7,21 1,44 0,91

Mai 8 Negativo Negativo 271 5 0,48 7,6 1,74 0,73

Jun 8 Negativo Negativo 258 1,9 0,45 7,18 1,15 0,82

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Nº de 

análises

Coliformes 

Totais

Escherichia 

Coli

Nº de 

análises
Turbidez

Cloro 

Residual

Nº de 

análises
Cor  pH  Flúor

Jan 34 Negativo Negativo 64 0,44 0,45 31 2,9 7,15 0,9

Fev 34 Negativo Negativo 62 0,54 0,41 28 3,2 7,28 0,8

Mar 34 Negativo Negativo 64 0,51 0,46 31 2,7 7,07 0,8

Abr 34 Negativo Negativo 64 0,45 0,64 31 6 7,43 0,9

Mai 34 Negativo Negativo 64 0,46 0,71 31 1,9 7,2 0,8

Jun 34 Negativo Negativo 64 0,32 0,66 30 2,5 7,43 0,7

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

VALOR MÁXIMO PERMITIDO:

1ª Legislação: 6- Portaria de Consolidação MS/GM nº 5, de 28/09/2017 (Anexo XX) - Cor Aparente - Unidade 

Hazen (mgPt-Co/     2ª Legislação: Portaria n° 421 de 13 de maio de 2016

Coliformes Totais: 95% AUSENTE

Escherichia Coli: AUSENTE

Turbidez : ≤ 5 NTU

Cor: ≤ 15 uH

Cloro Residual: entre 0,2 e 5 mg/L

pH: entre 6 e ≤ 9,5

Flúor 1ª Legislação: ≤ 1,5 mg/L

Flúor 2ª Legislação: entre 0,7 e 1,0 mg/L

ANÁLISES - SAÍDA DO TRATAMENTO
Análises Bacteriológica Análises Fisio-Químicas

Mês

ANÁLISES - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Mês
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