
Nº de Nº de Nº de Nº de 

análises análises análises análises 

exigidas realizadas C NC C NC exigidas realizadas Média C NC Média C NC Média C NC Média C NC Média C NC

Jan 25 25 25 0 25 0 240 270 2,27 270 0 0,62 270 0 6,75 270 0 1,26 270 0 0,74 250 0

Fev 25 25 25 0 25 0 240 263 2,71 263 0 0,62 263 0 6,75 263 0 1,24 263 0 0,71 260 0

Mar 25 25 25 0 25 0 220 220 1,80 220 0 0,54 220 0 6,71 220 0 1,32 220 0 0,7 220 0

Abr 25 25 25 0 25 0 240 240 1,98 240 0 0,5 240 0 6,71 240 0 1,14 240 0 0,72 240 0

Maio 25 25 25 0 25 0 240 240 1,38 240 0 0,55 240 0 6,83 240 0 1,04 240 0 0,76 240 0

Jun 25 25 25 0 25 0 240 256 1,89 256 0 0,53 256 0 6,78 256 0 1,03 256 0 0,77 189 67

Jul 25 25 25 0 25 0 240 263 1,63 263 0 0,52 263 0 6,9 263 0 0,99 263 0 0,79 234 29

Ago 25 25 25 0 25 0 240 251 2,15 251 0 0,49 251 0 6,36 251 0 1,01 240 0 0,83 212 28

Set 25 25 25 0 25 0 240 240 1,9 240 0 0,41 240 0 6,18 240 0 1,0 240 0 0,89 218 22

Out

Nov

Dez

225 225 225 0 225 0 2140 2243 2243 0 2243 0 2243 0 2232 0 2063 146

Resultado das análises conforme Portaria  GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 
Relatório Anual da Qualidade de Água - 2023

Mês

Análises Microbiológica                                                     

(Saída do Tratamento e Rede de 

distribuição)

Análises Fisio-Químicas (Saída do Tratamento ETA 1)

Coliform

es 

Totais

Escheric

hia -Coli
Cor aparente Turbidez  pH 

 Cloro Residual 

livre
 Flúor

6,0 a 9,5 0,2 a 5 mg/l 0,7 a 1,5 mg/l

VMP:Valor máximo 

permitido pela Portaria 

888/2021

Coliformes Totais 

e E-Coli: Ausência 

em 100ml

VMP: Valor máximo 

permitido pela 

Portaria 888/2021

15 uH 5 uT


















